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B Aggiunto uscite Dual Coil M.Chiodetto 05/05/08

41 1230DISCHARGE 41 41 784DISCHARGE 41

19
00

60

19
60

75

U CWI CW

I CW 1

ENTRADA / SALIDA
SINALIZACIONES

ENTRADA AIRE
DE RENOVO

DESCARGA AGUA
HUMECTADOR Y/O
CONDENSADOR

ENTRADA AGUA
HUMECTADOR

ENTRADA RED

ENTREE CABLAGE
ALIMENTATION

SALIDA AGUA 
CALIENTE

ENTRADA AGUA
CALIENTE

SALIDA AGUA
ENFRIADA

ENTRADA AGUA
ENFRIADA

ENTREE AIR NEUF

DECHARGE EAU
HUMIDIFICATEUR
ET/OU CONDENSEUR

ENTREE EAU
HUMIDIFICATEUR

ENTREE RESEAU

ENTREE / SORTIE
SIGNALES

ENTREE CABLAGE
D'ALIMENTATION

SORTIE EAU
CHAUDE

ENTREE EAU
CHAUDE

SORTIE EAU
GLACEE

ENTREE EAU
GLACEE

FRISHLUFTEIN - 
GANG

KONDENSAT - BZB.
BEFEUCHTERAB -
FLUSS

WASSEREINGANG
BEFEUCHTER

NETWORKEINGANG

EINGANG / 
AUSGANG SIGNALE

SPEISEKABELEIN-
GANG

WARMWASSERAUS-
GANG

WARMWASSEREIN-
GANG

KALTWASSERRAUS-
GANG

KALTWASSEREIN-
GANG

HUMIDIFER /
CONDENSATE DRAIN
CONNECTION

HUMIDIFIER
WATER INLET

NETWORK
INLET

SIGNALS
INLET / OUTLET

POWER SUPPLY
CABLE INLET

HOT WATER
OUTLET

HOT WATER 
INLET

CHILLER WATER
OUTLET

CHILLER WATER
INLET

INGRESSO
ARIA DI RINNOVO

SCARICO ACQUA
UMIDIFICATORE
E/O CONDENSA

INGRESSO ACQUA
UMIDIFICATORE

INGRESSO 
RETE

INGRESSO 
USCITA SEGNALI

INGRESSO CAVO
DI ALIMENTAZIONE

USCITA ACQUA
CALDA

INGRESSO ACQUA
CALDA

USCITA ACQUA
REFRIGERATA

INGRESSO ACQUA
REFRIGERATA
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ICW2 - UCW2 = SOLO PER VERSIONE DUAL COIL
                           ONLY VERSION DUAL COIL
                           NUR VERSION DUAL COIL
                           SEULEMENT VARIATION DUAL COIL
                           SOLO VERSION DUAL COIL

Все каталоги и инструкции здесь: https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatacii-kondicionerov.html




